
 
 

Схема внешних подключений ППКОП "Нота" (вариант 2.00 и 2.01) 
 

Конт

Конт

+

-

+
- 
+
- 

Цепь- +
GB1

 1      Акк+ 
 2      Акк- 
 3     +12 В 
 4      -12 В 
 5      ОПОВ+ 
6      ОПОВ+
 7       ЗО- 
 8      СО- 
9 СИР- 
 
10    ШС+ 
11    ШС- 
12    УПР 

Корпус

К цепям управления 
оповещателями
К цепям 
управления 
вентиляции

красный 

+ 
-

К цепям питания 
извещателей 12 В, 

+
- 

К сирене 12 В, 
120 мА 

К СО 12 В, 
60 мА 

К ЗО 12 В, 
120 мА 

Цепь  Конт 
ВО-Р     1 
ВО-П     2 
ВО-З      3 

R1

13    УПР 
14 ПЦН 
15 ПЦН

БР

МПК

нейтраль 

220 В(ф)    1 
          2 

220 В(н)    3

К контакту МПК 
"ЗО", "СО" или 
"СИР" 

К контакту МПК 
"ОПОВ+" 

К внешнему кон- 
такту управления 

фаза 
К автоматичес-
кому выключа- 
телю сети 220 В 

К извещателям 

К ПЦН
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